零陵中学公共场所消防安全管理制度

第一条：为了加强我校消防工作，保障公共安全，根据《中华人民共和国消防法》、《公安部61号令》及《消防安全管理规定》，结合我校具体情况，制定本办法。

    第二条：本办法所称的公共场所，系指供广大教职工、学生集中学习、生活、娱乐的下列场所：

    1、室内体育馆、会议室等；

    2、教学大楼、图书馆、学生实验室以及30人以上的计算机房、多媒体教室等；

    3、校内教职工食堂、其它可供教工、学生、进行集中活动的场所。

    第三条：公共场所的主管部门的主要行政负责人是消防安全责任人，对所管辖的公共场所消防安全工作负责；要设立专职或兼职消防安全管理员；消防安全管理员的工作直接对本部门消防安全责任人负责。

    第四条：公共场所主管部门与其他单位、部门发生借用关系时，必须明确公共场所的消防安全职责，由使用者负主要责任，主管部门负连带责任。

    第五条：负责对公共场所进行建设及装修的单位应当将防火设计、装修图纸报学校及市公安消防监督机构进行审核，经审核同意后方可施工。工程竣工后，必须经学校及市公安消防监督机构验收合格方可使用。

    第六条：公共场所内部装修不得改变原有消防设施的位置，不得影响消防设施的使用。

    第七条：公共场所的安全疏散通道的宽度和距离，必须符合国家有关规定；

    1、消防安全通道出口处不得设置门槛，疏散门应向外开，不得采用卷帘门、转门，吊门和侧拉门，门口不得设置门帘，屏风等影响疏散的遮挡物；

    2、公共场所在使用过程中，必须确保消防安全通道出口畅通无阻，严禁上锁、堵塞；

    3、消防安全出口，疏散通道和楼梯口必须设置符合国家标准的疏散指示标志灯；

    4、公共场所必须设置应急照明灯，照明供电时间不得少于20分钟。

    第八条：公共场所的电器设备必须由具有电工资格证的人员负责安装和定期检查维修，用电量不得超负荷、不得擅自改装。

    第九条：在公共场所范围内禁止下列行为：

    1、严禁存放易燃易爆、有毒及其它危险物品；

    2、使用期间严禁同时进行内部设备检修、施工和进行电气焊等明火作业；

    3、公共场所不得超过额定人数。

    4、严禁个人将易燃易爆及有毒物品带入公共场所。

    第十条：各公共场所主管部门，应按规定配备消防器材（灭火器等），并保证消防设施完好有效。

    第十一条：总务处是学校消防安全管理的职能部门，负有监督、检查、督促整改的职责，具体工作由分管责任人负责。

    第十二条：违反本办法条款的，按国家有关法律、法规和学校的规章制度予以处理；构成犯罪的，由司法部门追究其刑事责任。

    第十三条：本办法自公布之日起实施。

